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in het werk gestort beton

prefab beton

Afscheidingen van vloeren, trappen en hellingbanen voldoen minimaal aan de gestelde eisen in Bouwbesluit 2012 Artikel 2.16 t/m 2.20.

Gevel-, dak-, wandmaterialen en overige constructieonderdelen voldoen minimaal aan de gestelde eisen in Bouwbesluit 2012 Artikel 2.66 t/m 2.72.

Elektravoorzieningen vlgs. NEN 1010; watervoorzieningen vlgs. NEN 1006; gasvoorzieningen vlgs. NEN 1078/8078.

Hoogte Peil van het bouwwerk t.o.v. straatpeil i.o.m. gemeente.

Constructie volgens berekening en tekeningen Snetselaar Constructieve Ingenieurs.

Bouwbesluitberekeningen met betrekking tot ventilatie en EPC-berekening volgens berekening Installatie Advies Groep.

De voor inbraak bereikbare gevelelementen (volgens NEN 5087), hebben een volgens NEN 5096 bepaalde

inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.
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mech. ventilatiebox

opstelplaats koelkastkk

mv

tegelwerk:
tegelwerk voldoet aan maximale wateropname
conform Bouwbesluit 2012 Artikel 3.23
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op lichtnet vlgs. NEN2555
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60min. brandwerend en zelfsluitend

60min. brandwerend

30min. brandwerend en zelfsluitend

30min. brandwerend

slowwhoop

noodverlichting
gedurende 60 minuten 1 lux op de vloer

brandslanghaspel, slanglengte 30m

handblusser
P= poederblusser
S= sproeischuimblusser
co2= koolzuurblusser
V= vetbrandblusser 

30 brandscheiding 30min. WBDBO

60 brandscheiding 60min. WBDBO

transparant verlichte aanduiding ´uitgang´

transparant verlichte aanduiding ´vluchtroute´

panieksluitingS

handbrandmelder

brandmeldcentrale

rookmelder; aangesloten
op lichtnet vlgs. NEN2555

rm

DRAAGBARE BLUSTOESTELLEN
De draagbare blustoestellen zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer en dienen tenminste 1 maal per jaar door een door het bevoegd gezag
geaccepteerde deskundige te worden gecontroleerd.
Het onderhoud van de draagbare blustoestellen geschiedt in overeenstemming met het gestelde in NEN 2559

BRANDSLANGHASPELS
De brandslanghaspels dienen te voldoen aan het gestelde in NEN 3211 en zijn voorzien van :
-Een knikvrije rubberen slang met een lengte van 30m en een inwendige diameter van 20mm
-Een afsluitbare straalpijp met een mondstukopening van 6mm

De draagbare blustoestellen en brandslanghaspels dienen voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar aangebracht te zijn.
Tevens dienen zij voor direct gebruik gereed en in goede staat van onderhoud te zijn.

NOOD.- EN TRANSPARANTVERLICHTING
In het pand dient een nood.- en transparantverlichtingsinstallatie te worden aangebracht volgens het gestelde in NEN 1010 en NEN 6088.
Tekeningen hiervan dienen tenminste twee weken voordat met de aanleg wordt begonnen in drie-voud bij de afdeling Bouwen en Wonen te worden ingediend.
Met de aanleg wordt niet eerder begonnen dan nadat er door de afdeling Bouwen en Wonen schriftelijk is verklaard dat hiertegen geen bezwaar bestaat.
Alvorens het pand in gebruik te nemen dient de aangebrachte nood.- en transparantverlichtingsinstallatie te zijn goedgekeurd door de brandweer.

BRANDMELDINSTALLATIE
Het pand dient gedeeltelijk (stramien 6 t/m 14) te worden voorzien van een volledige brandmeldinstallatie. Deze dient te voldoen aan NEN 2535.
Tekeningen hiervan dienen tenminste twee weken voordat met de aanleg wordt begonnen in drie-voud bij de afdeling Bouwen en Wonen te worden ingediend.
Met de aanleg wordt niet eerder begonnen dan nadat er door de afdeling Bouwen en Wonen schriftelijk is verklaard dat hiertegen geen bezwaar bestaat.
Alvorens het pand in gebruik te nemen dient de aangebrachte brandmeldinstallatie te zijn goedgekeurd door de brandweer.

ONTRUIMINGSINSTALLATIE
Het pand dient gedeeltelijk (stramien 6 t/m 14) te worden voorzien van een ontruimingsalarminstallatie (luid alarm type B). Deze dient te voldoen aan NEN 2575.
Tekeningen hiervan dienen tenminste twee weken voordat met de aanleg wordt begonnen in drie-voud bij de afdeling Bouwen en Wonen te worden ingediend.
Met de aanleg wordt niet eerder begonnen dan nadat er door de afdeling Bouwen en Wonen schriftelijk is verklaard dat hiertegen geen bezwaar bestaat.
Alvorens het pand in gebruik te nemen dient de aangebrachte ontruimingsalarminstallatie te zijn goedgekeurd door de brandweer.

ONTRUIMINGSPLAN
De gebruiker van het pand dient een ontruimingsplan op te stellen ten behoeve van de in het pand aanwezige personen.
Tekeningen hiervan worden tenminste 2 weken voordat het pand in gebruik wordt genomen ter goedkeuring ingediend bij de brandweer.

LEIDINGEN EN KANALEN
Alle kanalen, leidingen, kabels e.d. die een brandcompartimenterende scheidingsconstructie doorbreken zodanig uitvoeren zodat de vereiste weerstand tegen
branddoorslag (wbdbo) van de constructie gehandhaafd blijft conform NEN 6068.

Alle luchtbehandelingskanalen, incl. de flexibele delen, vervaardigen van een onbrandbaar materiaal.
Kanalen die een brandcompartimenterende scheidingsconstructie doorbreken zodanig uitvoeren zodat de vereiste weerstand tegen branddoorslag (wbdbo) van de
constructie gehandhaafd blijft conform NEN 6076 en NEN 6077.

Het leidingstelsel, riolering e.d., die een brandcompartimenterende scheidingsconstructie doorbreken zodanig uitvoeren zodat de vereiste weerstand tegen
branddoorslag (wbdbo) van de constructie gehandhaafd blijft conform NEN 6067 en NEN 6077.
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G E B R U I K S F U N C T I E S
logiesfunctie: 348m2

overige gebruiksfunctie: 148m2

gemeenschappelijke ruimte: 126m2

B E G A N E  G R O N D

V E R D I E P I N G  0 1

V E R D I E P I N G  0 2

logiesfunctie in een logiesgebouw: 448m2

brandcompartiment 1: 315m2

brandcompartiment 2: 144m2

brandcompartiment 3: 464m2

B R A N D C O M P A R T I M E N T E N
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brandscheidingen tussen brandcompartimenten hebben een WBDBO van 60minuten.

BC3

B E S C H E R M D E
S U B B R A N D C O M P A R T I M E N T E N

B E G A N E  G R O N D

V E R D I E P I N G  0 1
iedere lodge is

1 beschermd subbrandcompartiment

iedere hotelkamer is
1 beschermd subbrandcompartiment

iedere hotelkamer is
1 beschermd subbrandcompartiment

brandscheidingen tussen beschermde subbrandcompartimenten hebben een WBDBO van 30minuten.

extra beschermde vluchtroute

extra beschermde vluchtroute
lengte vluchtroute 19,8m
eis Bouwbesluit < 20m, VOLDOET

V L U C H T R O U T E S

B E G A N E  G R O N D

V E R D I E P I N G  0 1

V E R D I E P I N G  0 1

B E G A N E  G R O N D

V L O E R P E I L = 1 8 0 + P E I L  ( P E I L = 0 = b k .  b e g a n e g r o n d v l o e r  b a k h u i s ) V L O E R P E I L = 3 6 0 -P E I L

V L O E R P E I L = 3 3 8 0 + P E I L V L O E R P E I L = 2 8 4 0 + P E I L

GK

1:100

20 07 2017

V E R D I E P I N G  0 2

V L O E R P E I L = 5 9 0 0 + P E I L

22 08 2017

29 09 2017

omgevingsvergunning
behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Rheden
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