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Berekening afkoppelen

omgevingsvergunning
behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Rheden
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Uitgangspunten: 210 l/s/ha

Bui T=10 (+10%): 40 mm

Rainbox 3S 0,291 m3 netto inhoud

0,72 m2 bovenoppervlak

Berging t.b.v. Gebouwen Oppervlak m2 Berging m3 krat st Ben. Opp m2

Bakhuis 234 9,36 32 23,16

Lodges en B&B 712 28,48 98 70,47

Lodges west 360 14,4 49 35,63

m3 in kratten aantal kratten m3 in wadi

Totaal 52,24 22 76 30

Berging t.b.v. verharding Oppervlak m2 Berging m3 krat st Ben. Opp m2

1262 50,48 173 124,90

m3 in kratten aantal kratten m3 in wadi

Totaal 50,48 24 82 26

Totaal minimaal wadi: 57

Diameter lengte verhang spiegel

Parkeerterr 26,50 l/s 60 0,003 0,18 m stijging 200 mm

50% Lodges B/B 7,476 l/s 49 0,001 0,049 m stijging 160 mm

Bakhuis + 50% Lodges B/B 12,39 l/s 49 0,003 0,147 m stijging 160 mm

Totaal 27,43 l/s 62 0,004 0,248 m stijging 200 mm

Benodigde diameter

Afkoppelen hotel Galant Beekhuizen


